PRZEDSIEBIQRSTWO WODOCIAGOW
I KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0. W SIEDLCACH
08-110 Siedlce ul. Lesna 8
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BADANIA

ul. Lesna 8, 08-110 Siedlce (dziatalno$¢ techniczna) S——
AB 1113
Sprawozdanie z badan jako$ci wody nr 485/2022
Klient: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Woli Suchozebrskiej
2 Adres Klienta: Wola Suchozebrska, ul. Dworska 13, 08-125 Suchozebry
% Miejsce pobrania probki: SUW Krynica, SR 03-125 Suchozebry
i ‘E Punkt pobrania probki: Hydrofornia — wyjscie wody na sie¢ — kran.
N 2
= = | Rodzaj ujecia: Wodociag publiczny
@9
E Rodzaj prébki: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Cel badania: Przedtozenie jednostkom nadzorujacym.
Data i godzina pobrania probki: 01.08.2022r., 8:10
Pobierajacy prébke: Pracownik laboratorium przeszkolony do pobierania probek wody nr 1.
Sposdb pobrania: PN-ISO 5667-5:2017-10 (A), PN-EN ISO 19458:2007
Podstawa wykonania badan: Zlecenie nr 155.
Data i godzina przyjecia probki do Laboratorium: 01.08.2022r., 8:50 Kod proébki: 485
Stan probki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia - zakonczenia badan: 01.08 — 05.08.2022r.
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
Bad Wartos¢
A Metoda badawcza J.m. parametry Wynik badania U
Lab. parametr
-¢Zna
PN-EN [SO 7887:2012 D )
ol i metoda C+Ap1:2015-06 | 2 | MeNPt o
i3 PN-EN [SO 7027-1: %) )
L2 | Metnosé 2016-09 AZ NTU 1 <0,10
Zapach (Liczba | PN-EN 1622:2006 " 19
L2 | progowa Metoda uproszczona, AZ TON 3 2
i Ay 5 akceptowalny *
Smak (Liczba wybor niewymuszony, <19
L2 | progowa trzech oceniajacych, AZ TFN 3) 5 -
smaku) Temperatura badan: (21-25)°C akceptowalny
Stezenie 76
L2 | jonéw wodoru | PN-EN ISO 10523:2012 | AZ 6,5-9,5 i o +0,2
(t=22,2°C) %
(pH)
Przewodnos¢
elektryczna : 470
L2 | oper o | PN-EN27888:1999 AZ | pSkem 2500 PR +24
temp. 25°C
L2 | Jonamonowy | PN-ISO 7150-1:2002 AZ mg/l 0,50 < 0,050 -
L2 | Azotyny PN-EN 26777:1999 AZ mg/1 0,50 < 0,040 -
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L2 | Azotany PN-82/C-04576.08 AZ mg/1 50 1597 2.7
Sumaryczna
zawartosé
Tk i PN-ISO 6059:1999 AZ mg/l 60-500 248 2
magnezu
(twardosé
ogolna)
L2 | Wapnh PN-ISO 6058:1999 AZ mg/l - 84,6 +9.3
Metoda obliczeniowa
L2 | Magnez PN-C-04554-4: 1999 AZ mg/l 7-125mg/1 8,99 +1,26
Zatacznik A
Indeks
L2 ?Si‘;“a"ga"‘a“ PN-EN 150 8467:2001 | A2 | mgn 5,0 <0.50 :
(utlenialnosé)
L2 | Chlorki PN-ISO 9297:1994 AZ mg/l 250 18.8 =2,1
L2 | Siarczany PN-79C-04566.10 % z mg/1 250 10,1 +1,6
PN-ISO 8288:2002
L1 Mangan il AZ ug/l 50 <5 -
- PN-ISO 8288:2002
L1 | Zelazo e AZ ug/l 200 <50 -
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH -
Badin Wartos¢
Lab. Y Metoda badawcza J.m. parametry Wynik badania (]*
parametr
-czna
Liczba bakterii PN-EN ISO 9308- 2
L2:5- |- oipy Goli 1:2014-12 + AT2017:04 | ZR | 1100l g 0 P
Liczba bakterii | PN-EN [SO 9308- ;
L2° | Escherichiacoli | 1:2014-12 + A1:2017-04 | &R | JH/100ml b 9 '
Ogolna liczba .
L2 b | mikroorganizméw | PN-EN ISO 6222:2004 Z.R jtk/1 ml kL nie Wykryto -
w 22°C
Enterokoki
o PN-EN ISO 7899-2:2004 | ZR | jtk/100 ml 0 0 -
paciorkowcow
kalowych
A — metody objete zakresem akredytacji nr AB 1113.
Z - metody objete Zatwierdzeniem PSSE w Siedlcach : decyzja nr HKN.9012.3.2.10.2022 z dnia 01.03.2022r.

R - metoda referencyina w obszarze regulowanym prawnie

Wartosci parametryczna — wg rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

(Dz.U.2017 poz..2294),

"' Akeeptowalna przez konsumenta i bez nieprawidfowych zmian. Pozgdana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15mg P/l

* Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidlowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1,0 NTU.

I Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidlowych zmian.

Y < "liczba” — wynik mniejszy od wskazanej liczby progowej zapachw/smaku

¥ akceptowalnosé/ nieakceptowalnosé stwierdzona w Laboratorium, w zespole ocenigigeym zapach/ smak

“ Korekta do temperatury 25,0°C za pomocq urzqdzenia do kompensacji wphwu temperatury

" bez nieprawidlowych zmian (zaleca sie, aby ogdlna liczha mikroorganizmow nie przekraczata 100 jtk/ Iml w wodzie wprowadzanej do sieci
wodociggowej,; 200 jik/ | ml w kranie konsumenta)

< liczba - wynik ponizej liczby, ktdra jest granicq oznaczalnosci metody

> liczba™ - wynik powyzej liczby. ktdra jest gornym zakresem pomiarowym metody

U - niepewnosc rozszerzona przy poziomie prawdopodobienstwa 93% i wspotczynniku rozszerzenia k =2. Niepewnos¢ wyniku badania uwzglednia

niepewnosc¢ zwigzang z pobieraniem probki,

U* - przedzial ufnosci niepewnosci rozszerzonef przy poziomie prawdopodobienstwa 95% i wspotezynniku rozszerzenia k =2. Przedzial ufnosci

niepewnosci wyniku badania nie wwzglednia niepewnosel zwigzanej z pobieraniem probki.

' przedzial ufnosci niepewnaosci wyniku odczytany = tablic prawdopodobieristwa (granice 95% przedziatu ufnosci)

- norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia. Badanie wykonane zgodnie z tq normq spetnia wymagania przepiséw prawnych

i pozwala na dokonanie oceny zgodnosci.
L1 — badania wykonane w Laboratorium ul. Zamiejska 1, tel. (25)640 75 95, email: lab.zam@pwik.siedlce pl
L2 - badania wykonane w Laboratorium ul. Lesna 8, tel. (23) 640 27 84, email: m.zdolinska@pwik.siedlce.pl

Autoryzujacy wyniki badan: L2 - mgr Monika Zdolinska YR o s =
L1 - mgr Olga Biatkowska 24
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a )
L2 b - mgr inz. Joanna Andraszek /~ (_/ /

Wyniki badan odnoszg sig¢ wytgcznie do badanej probki.
Numer sprawozdania jest jednoczesnie kodem probki w Laboratorium ul. Lesna 8.
Klientowi przystuguje prawo zlozenia skargi na pismie w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Sprawozdanie nie moze byc¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Sprawozdanie sporzadzil: Sprawozdanie zatwierdzil:
Kierownik
SPECJALIbTA ""dﬁam Dd.iZGxLl hﬂO]Ogj(;mego
ds. Bada.n Wod L
0 .(A-h" t i e 10
Montka Zdoliriska {Haling Diuskg
Data sporzadzenia sprawozdania: 05.08.2022r Rozdzielnik: m })ngm’ 2.a/a

Koniec sprawozdania nr 485/2022
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L.GBAPOLSKA  LABORATORIA BADAWCZE S

= Rercoviacat
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ilBEEEP;
g ©
GBA POLSKA Sp.zoo "f/”',/;\\‘\\\\\ BADANIA
(dawnie;: JARS S.A)) 1k
Member of GBA GROUP AB 1095

Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/08/2022/29/F/1

Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0, w Siedlcach; 08-110 Siedlce, ul. Lesna 8

Zlecenie Nr: L/0/08/2022/29

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci
w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka obyjeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B1 1 (badama pasz)
A/P - metodyka akredvtowana Podwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawey

4 2 — . B Decyzje: PPIS Legionowo nr
Zatwierdzenie do wykonywania badan: 2 dn. 24092021
Punkt pobrania: Probka nr 1 Data: 2 sierpnia 2022
Adres pobrania: Gmina Suchozebry, Ujecie wody w Krynicy
Migjsce pobrania SUW Krynica, 08-125 Suchozebry
Punkt pobrania Hydrofornia — wyjscie wody na sie¢ - kran
Pobranie probek wy: e : P . ks
Teansportprobek: . GRAPOLSKASh z00: Odbierajacy: Pracownik GBA POLSKA nr: 2552
Numer probki: 3052/08/22 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczecia badan:  03-08-2022 Data zakonczenia badan: 08-08-2022
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Heksachlorobenzen (HCB) ug/l A | PN-EN ISO 6468:2002 <0010
M
Endosulfan [ pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 =0.10; pg/l; Rozp MZ <0010
M (Dz.U.2017.2294)
Epoksyd heprachloru A ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,030; pg/l; Rozp.MZ <0010
M (Dz.U 2017.2294)
Suma HCH (z obliczen) g/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0.10; pg/l: Rozp.MZ <0010
M (Dz.U.2017.2294)
Tzodryna g/ AE | PN-ENISO 6468:2002 =0.10; pg/l; Rozp.MZ <0010
M (Dz.U 2017 2294)
I\
Alachlor g/l AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0.10: pg/l: Rozp M7 <0.010
M (Dz.U.2017.2294)
Aldryna g/l AE | PN-EN IS0 64682002 < 0,030; pg/l: Rozp MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr j-m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Endosulfan IT ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 =0.10; pg/l; Rozp.MZ <0.010
M (Dz.1.2017.2294)

p.p'-dichlorodifenylotrichloroetan (p.p' ng/l AE | PN-EN 1SO 6468:2002 < 0,10, pg/l: Rozp.MZ <0010
M -DDT) (Dz.U2017.2294)

o.p-dichlorodifenylotrichloroetan (o.p'|  pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,10: pg/l: Rozp. MZ (Dz.U <0010
M -DDT) 2017.2294)

p.p'-dichlorodifenylodichloroetylen pg/l AE | PN-EN [SO 6468:2002 =0.10: p/l: Rozp.MZ <0.010
u | (pp-DDE) (Dz.U.2017.2294)

o.p'-dichlorodifenylodichloroetylen ng/l AE | PN-EN [SO 6468:2002 =0,10; pg/l; Rozp. MZ <0.010
M (0.p-DDE) (Dz.U.2017.2294)

o,p’-dichlorodifenylodichloroetan (o.p' ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l: Rozp.MZ <0010
M -DDD) (Dz.U.2017.2294)

p.p'-dichlorodifenylodichloroetan (p.p' ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10: pg/l: Rozp.MZ <0010
M -DDD) (Dz.U.2017.2294)

Dieldryna ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,030; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

Siarczan endosulfanu pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

alfa-heksachlorocykloheksan (alfa- ng/l AE [ PN-EN [SO 6468:2002 <0,10: ug/l: Rozp.MZ <0.010
M HCH) (Dz.U.2017.2294)

beta-heksachlorocykloheksan (beta- ug/l AE | PN-EN [SO 6468:2002 <0,10: pg/l: Rozp. MZ <0010
M HCH) (Dz.U.2017.2294)

gamma-heksachlorocykloheksan pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp MZ <0010
M (gamma-HCH, lindan) (Dz.U.2017.2294)

delta-heksachlorocykloheksan (delta- ng/l AE | PN-EN [SO 6468:2002 <0,10; pg/l: Rozp.MZ <0010
M HCH) (Dz.U.2017.2294)

Heptachlor ng/l AE | PN-EN SO 6468:2002 <0.030: pg/l.: Rozp. MZ <0.010
M (Dz.U.2017.2294)

L/0/08/2022/29/F 1 Strona2z5




Lab. Badany parametr jom. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Epoksyd heptachloru B ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 =0,030; pg/l; Rozp.MZ <0010
M (Dz.U:2017.2294)
Tnfluralina ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,10; pug/l; Rozp. MZ (Dz.U <0010
M 2017.2294)
Endryna ug/l AE | PN-EN ISO 64682002 < 0,10: pg/l; Rozp MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
alfa-chlordan pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0,10 pwl: Rozp. MZ (Dz.U. <0010
M 2017.2294)
gamma-chlordan pgl AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0.10; pg/l: Rozp.MZ <0.010
M (Dz.U.2017.2294)
Aldehyd endryny ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 = 0.10: pg/l: Rozp.MZ <0.010
M (Dz.U.2017.2294)
Metoksychlor (DMDT) ng/l AE [ PN-EN ISO 6468:2002 = 0,10: pg/l; Rozp.MZ <0010
M (DzU.2017.2294)
Bromiany ug/l A | PN-ENISO [1206:2013-07 = 10: pg/l: Rozp MZ < 1,0
M (Dz.U.2017.2294)
Fluork: mg/l A PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN = 1,5; mg/l; Rozp.MZ 0,17 +-0,02
M ISO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)
Cyjanki ogdlne pe/l A | PN-EN ISO 14403-2:2012 =50; pg/l; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
Suma WWA (z obliczen dla 5 pa/l A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | £0,10: pg/l: Rozp. MZ. < 0,0050
M zwigzkdw wg rozp. ) (Dz.U.2017.2294)
Akryloamid pg/l A | PB-148/LF wyd. 3 zdmia 20.01.2022 [ =0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. < 0.040
M 2017.2294)
Benzo(a)piren ug/l A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0.,010; pg/l; Rozp.MZ < 0.0020
M (D=z.U.2017.2294)
Suma pestycyddw (z obliczen ) ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,50 ug/l: Rozp.MZ <0.010
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr j.m. AKr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Benzen ng/l A PN-ISO 11423-1:2002 < L,0: pg/l; Rozp.MZ <025
M (Dz.U.2017.2294)
|,2-dichloroetan (EDC) ng/l AE | PN-EN SO 10301:2002 < 3.0: pg/l: Rozp MZ <050
M (Dz.U.2017.2294)
Epichlorohydryna ng/l A | PB-190/LF wyd. 4 z dma 20.01.2022 | <0,10; pg/l: Rozp. MZ =0,025
M (Dz.U.2017.2294)
Chlorek winylu ng/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 0,50; pg/l; Rozp. MZ =0,10
M {Dz.U.2017.2294)
Suma trihalogenometanow (THM) pg/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 100: pg/l; Rozp: MZ (Dz.U, <10
M 2017.2294)
Suma trichloroetenu 1 tetrachloroetenu ng/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 10; pg/l: Rozp. MZ = 1.0
M (Dz.U.2017.2294)
Antymon pgd | AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 < 5; ng/l; Rozp.MZ (Dz,U.2017.2294) <10
M
Arsen ng/ AE [ PN-EN ISO 17294-2:2016-11 = 10: pg/l; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
Bor mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 1,0; mg/l; Rozp MZ <0010
M (Dz.U.2017.2294)
Chrom pg/ AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 50; pg/l: Rozp.MZ 12 +-0,2
M (Dz.U.2017.2294)
Glin pg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 = 200: pg/l: Rozp MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
Kadm g/ AE | PN-EN [SO 17294-2:2016-11 < 5; ng/l; Rozp MZ (Dz.U.2017.2294) <0,50
M
Miedz mg/l AE | PN-EN [SO 17294-2:2016-11 = 2.0; mg/l: Rozp.MZ 0.0022 +/=0.0004
M (Dz.U.2017.2294)
Nikiel ng/l AE [ PN-EN SO 17294-2:2016-11 < 20: pg/l: Rozp MZ 1.9 +-0.4
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr j.m. Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.#** N
Otow pg AE | PN-EN [SO 17294-2:2016-11 = 10: pg/l: Rozp.MZ < 0,50
(Dz.U.2017.2294)
M |
|
Riec ngl AE | PN-EN IS0 17294-2:2016-11 = 1. pg/l: Rozp MZ (Dz.1.2017.2294) <0,10
M
Selen ug/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 10; ng/l. Rozp. MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
Sad mg/l AE | PN-EN [SO 17294-2:2016-11 < 200; my/l; Rozp.MZ 33 +-0,5
M (Dz.U.2017.2294)

Np.** - niepewnes¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% | wspdtczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pebierania probek, za wyjgtkiem przypadkow gdy zostato to
zaznaczone w uwagach.

Niepewnosc podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badar lub zgodnosci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio < wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub > warto$é gdrmej granicy zakresu
pomiarowega”. Wartosci te stanowig informacje o rezultatach badarn. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sg niepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartosci dalnej lub gome;j
granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku rezultatow badarn stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowac jako opinie i interpretacje. Wyzej opisane postepowanie nie dotyczy badan
biologicznych.

Wyniki odnosz3 sie wylacznie do badanych probek (pobranych lub odebranych - zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).

W przypadku probek dostarczonych przez Klienta, przedstawione w sprawozdaniu informacje dotyczace tychze probek s informacjami przekazanymi przez Klienta. Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnosci za te informacje ani za sposob pobrania i reprezentatywno$é probek przekazanych przez Klienta do badan.

Sprawozdanie dotyczy probek w ilosci: 1 szt | bez pisemne] zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badan: £ - £ajski, L - Lublin, M - Mystowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badan sa wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem élektromcznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sa potwierdzone za zgodno$c z oryginatem, sa kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: ’
09-08-2022 Pracownik GBA POLSKA nr: 2202 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem
Pracownik GBA POLSKA nr: 2250 elektronicznym
P ik GBA POLSKA nr: 5 :
Fracounls GBABOLOKA R 242 pracounik s oLk | INNNRIIRRINIAARNNI 1R

Pracownik GBA POLSKA nr: 2437 nr: 2372
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