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Siedlce, dnia 20.12.2023 r.
HKN.903.1.10.9.2023

OCENA JAKOSCI WODY Nr HKN.9011.1.186.2023

Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
(Dz.U.z 2023 r., poz. 338 z p6zn. zm.),

e art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

*  izbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z p6zn. zm.),

e § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r., poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach z poboru prébek wody pobranych w ramach
nadzoru Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach z wodociagu

Krynica

1) Nr SIED/HKN/179/40/2023 z dnia 14.09.2023 r. w punktach monitoringowych:

e Hydrofornia Krynica, kran — woda podawana do sieci,

o Krze$lin Szkota, kran — lazienka,
2) Nr SIED/HKN/206/90/2023 z dnia 06.12.2023 r. w punktach monitoringowych:

e Suchozebry, Szkota Podstawowa — kran w kuchni

e Krynica Hydrofornia, kran — woda podawana do sieci,
na podstawie uzyskanych sprawozdan z badan ww. prébek:
Ad) 1. Sprawozdanie z badan OL-LBW.9051.1.530/n-531/n.2023 z dnia 19.06.2023 r.
sporzadzone przez Oddziatl Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemioloigicznej
w Siedlcach, ul. Ksiecia Jozefa Poniatowskiego 31, 08 — 110 Siedlce,
Ad) 2. Sprawozdanie z badan OL-LBW.9051.1.1354/n-1355/n.2023 z dnia 11.12.2023 r.
sporzadzone przez Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemioloigiczne;j
w Siedlcach, ul. Ksigcia Jozefa Poniatowskiego 31, 08 — 110 Siedlce,
a takze na podstawie przekazanych przez administratora sprawozdan z badan probek wody
wodociggowej pobranych w ramach kontroli wewng¢trzne;j:

1) Sprawozdanie z badan wody nr 207/2023 z dnia 24.03.2023 r., sporzadzone przez
Laboratorium Przedsigbiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji Spotka z o.0. w Siedlcach,
ul. Lesna 8, 08 — 110 Siedlce,

2) Sprawozdanie z badan wody nr 480/2023 z dnia 31.07.2023 r., sporzagdzone przez
Laboratorium Przedsigbiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Siedlcach,
ul. Le$na 8, 08 — 110 Siedlce,



3) Sprawozdanie z badan nr £/0/07/2023/1134/F/1/P/2 z dnia 26.07.2023 r., sporzadzone
przez Laboratorium badawcze GBA POLSKA Sp. z 0.0. Member of GBA GROUP,
ul. Mochtynska 65, 03 — 289 Warszawa,

4) Sprawozdanie z badan nr £./0/07/2023/1134/F/2/P/2 z dnia 26.07.2023 r., sporzadzone
przez Laboratorium badawcze GBA POLSKA Sp. z 0.0. Member of GBA GROUP,
ul. Mochtynska 65, 03 — 289 Warszawa,

5) Sprawozdanie z badan nr £./0/07/2023/1134/F/3/P/2 z dnia 26.07.2023 r., sporzgdzone
przez Laboratorium badawcze GBA POLSKA Sp. z 0.0. Member of GBA GROUP,
ul. Mochtynska 65, 03 — 289 Warszawa.

6) Sprawozdanie z badan nr £/0/07/2023/1134/F/4 z dnia 28.07.2023 r., sporzadzone
przez Laboratorium badawcze GBA POLSKA Sp. z 0.0. Member of GBA GROUP,
ul. Mochtynska 65, 03 — 289 Warszawa

7) Sprawozdanie z badan nr 668/2023 z dnia 15.09.2023 r., sporzadzone przez
Laboratorium Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Siedlcach,
ul. Lesna 8, 08 — 110 SiedIce,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu sieciowego Krynica
zarzadzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Woli Suchozebrskiej,
ul. Dworska 13, 08 — 125 Suchozebry.

Uzasadnienie

W oparciu o przeprowadzone badania organoleptyczne, fizykochemiczne
i mikrobiologiczne prébek wody pobranych w trakcie 2023 r. w punktach monitoringowych,
wskazanych przez administratora oraz zgodnie z harmonogramem pobierania probek wody do
badan w 2023 r., zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Siedlcach — pismem z dnia 12.12.2022 r. znak HKN.903.1.10.12.2022 stwierdzono, ze woda
z wodociggu Krynica spelnia wymagania dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

okreslone w rozporzadzeniu jak wyzej.
PANSTWOWY POWIATOWY

ANITARNY
Kdjgdch

Otrzymuje:
; 1.5 Administrator wodociagu: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Woli
Suchozebrskiej, ul. Dworska 13, 08-125 Suchozebry
2. Wojt Gminy Suchozebry, ul. Aleksandry Oginskiej 11, 08-125 Suchozebry
3. aa

Sprawe prowadzi: Ewelina Kowal — Asystent HKN
tel. (25) 644 20 40 wew.61



